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de Montageanleitung Drosselklappe 

VFW41..U 

en Mounting instructions Butterfly valves 

fr Instructions de montage Vannes à papillon 

sv Monteringsinstruktion Vridspjällventiler 

nl Montage-handleiding Smoorkleppen 

it Istruzioni di montaggio Valvola a farfalla 

fi Asennusohje Läppäventtiili 

es Instrucciones de montaje Válvulas de mariposa 

da Monteringsvejledning Klapventil 

pl Instrukcja montażu  Klapy odcinające 

cz Montážní návod Škrticí klapky 

hu Szerelési útmutató  Pillangószelep 

el Οδηγίες εγκατάστασης  Βάνες Πεταλούδας 

ru Инструкция по установке  Клапан типа «Баттефляй» 

zh 安裝指導 蝶阀 
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VFW41..U + SAL..T10/T40 
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de leicht anziehen 

en tighten slightly 

fr serrer sans forcer 

sv dra at lätt 

nl licht aandraaien 

it fissare leggermente 

fi kiristä kevyesti 

es apretar suavemente 

da spæ ndes let til 

pl dokręć lekko 

cz lehce utáhnout 

hu finoman meghúzni 

el σφίξτε με δύναμη 

ru Слегка затянуть 

zh 轻微地锁紧 
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de Schrauben kreuzweise anziehen 

en Tighten screws crosswise 

fr Serrer en croix 

sv Dra åt bult och mutter växelvis 

nl Moeren kruislings aandraaien 

it Stringere le viti (vedi figura 5) 

fi Kiristä ruuvit ristikkäin 

es 

Apretar los tornillos diametral-

mente opuestos de forma sincro-

nizada 

da Skruer krydsspæ ndes 

pl 
Śruby dokręcać przeciwlegle 

parami 

cz Šrouby utahujte příčně 

hu 
Húzza meg a csavarokat egymás 

után átlóban 

el 
Σφίξτε τα παξιμάδια με 

αντιδιαμετρική σειρά 

ru Затянуть болты крест-накрест 

zh 以对角次序锁紧螺母 
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Dimensions 
Dimensions in mm: 
VFW41..U 
 

 
 

 

 

A Corresponds to overall length acc. to EN 558, series 20 

* Dimension for actuator connection from centre of pipe 

 

H, overall height of valve and actuator 

= Valve installation height (J*) from middle of pipe 

+ Installation height of actuator 

 - SAL..T10/F05 = 160 mm (DN 40…125) 
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